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所有家庭廚房作業都必須使用經核准的飲用水。如果水源來自受監管的水區或小型供

水系統，則無需採取進一步行動，因為該水區或小型供水系統會定期進行水質分析，

以確保供水符合最低細菌和化學物質標準。 

使用私人水井的微型企業家庭廚房（Microenterprise Home Kitchen Operation，MEHKO） 

擁有者/經營者 有責任確保井水可供安全飲用。MEHKO 申請人在提交初次申請時，需要提交硝酸鹽、亞

硝酸鹽和細菌水質的檢測結果 ，以驗證供水至少符合《加州健康與安全法》（California Health and Safety 

Code）第 116275(o) 條所定義的臨時非社區供水系統（Transient Non-Community Water System，TNCWS

）標準。 

經核准的 MEHKO 經營者應完成水質檢測，並在例行檢查或投訴調查時提供檢測結果。水質檢測的頻

率應符合 TNCWS 的要求，並包括： 

1. 每季度進行細菌測試。 

2. 每年進行硝酸鹽測試： 

1 年內，若檢測結果大於或等於最大污染物容許濃

度（Maximum Contaminant level，MCL）的 50%，則

需每季度進行檢測。 

 
1 年後，若檢測結果低於 MCL 的 50%，則每年完成

一次檢測。 

3. 亞硝酸鹽測試： 

1 年內， 若檢測結果大於或等於 MCL 的 50%，則需

每季度進行一次檢測。 

 
1 年後，若結果低於 MCL 的 50%，則每 3 年進行一

次檢測。 
 

有關申請或檢查要求，請致電 (626) 430-9855 聯絡 Homebased Food Operations Program。 

有關飲用水和井水水質問題，請致電 (626) 430-5420 聯絡 Drinking Water Program。 

 
無機化學物質 

最大污染物容許
濃度，mg/L 

硝酸鹽（即氮） 10.0 

亞硝酸鹽（即氮） 1.0 

 

微生物學水質 

水不含總大腸菌群。 

 

飲用水和井水質量

Chinese Traditional 
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